牛塘镇卫生院消防设施改造项目

工程量清单、最高限价（招标控制价）编制说明

1、项目概况

1.1 建设规模：本项目为常州市武进区牛塘镇卫生院消防设施改造项目。

1.2 主要做法：改造具体做法详见设计图纸。
2、编制范围：采购人提供的设计范围及采购人要求的内容（1、室内消火栓系统；2、自动喷水灭火系统；3、应急照明及疏散指示系统；4、火灾报警系统；5、室外消防水箱及泵房；6、室外管道），详见工程量清单。
3、编制依据
3.1 采购人提供的设计图纸（电子版） ；

3.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及计算规范、《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）；

3.3《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）及其他现行计价定额；

3.4《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价[2016]154号、苏建函价[2019]142号、苏建函价[2019]178号、省建设厅公告〔2019〕19号等现行计价文件；

3.5常建[2014]279号、常建[2016]94号、常建〔2018〕26号、常建〔2019〕1号、常住建〔2023〕200号等常州市现行工程造价方面的有关规定。

编制说明
 4.1 安装部分
4.1.1工程类别：按安装二类工程计取；
4.1.2工程量清单根据建设单位提供的数量编制；
4.1.3所有电气工程暗配管的开槽及修补费用均含在暗配管的综合单价中，部分安装工程的超高费用由投标单位自行考虑，不另计；

5、其他说明

5.1人工工资单价：人工工资按照苏建函价[2024]83号文相关规定。
5.2材料采用《常州工程造价信息 》2024年4月份除税信息价，若4月份未标明的材料价格采取逐月前推，信息价中未包括的材料价格按市场询价计。

5.3总价措施项目清单中相关费率取值说明: 详见各总价措施项目清单列出的费率。

5.4本工程的施工用水、用电按定额计取，施工中施工方装表计量，相关费用含在投标价中。
5.5工程量清单中以“项”计量的均为包干计算，结算时费用不调整。

5.6本工程设暂列金：详见工程量清单。
5.7规费、税金：采用一般计税方式（9%），各项规费费率按现行政策执行。

6、推荐品牌表:  
	序号
	材料名称
	品牌一
	品牌二
	品牌三

	1
	智能消防泵站及不锈钢水箱
	江苏铭星
	苏州鸿迪
	江苏水司

	2
	热镀锌钢管
	国强
	天津友发
	天津利达

	3
	水泵
	东方
	熊猫
	凯泉

	4
	电线电缆
	上上
	远东
	长风


 6.1 采购人已提供材料推荐品牌的，投标人应按采购文件约定报价，并在响应文件中注明所选品牌。因备选品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标单位在投标报价时综合考虑。

